
            Схема подключения шкафа управления

  к однофазному четвертьоборотному электроприводу

11 1274 521 63 8 9 10

Ввод

L1

Электропривод
Шкаф управления электроприводом

1614131211 1510983 61 2 54 7

N PE

1917 18 PE

Примечание: Контакт №13 обогревателя четвертьоборотного электропривода подключается

согласно схеме в случае возможности образования конденсата внутри корпуса электропривода

PE


